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Narudilac ispitivanja:
Vlasnik uzorka:

Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Mesto i datum uzorkovanja:

Tacka uzorkovanja:
Metod uzorkovanja:

Koliéina uzorka:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:
Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izve§taja:

Dostaviti:

1. Vlasniku - naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda PoZarevac

REZULTATI TERENSKIH MERENJA

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. OV734

Opétina Veliko Gradiste, Veliko Gradiste, ul.Zitni Trg br.1
Opétina Veliko Gradiste, Veliko Gradiste, ul.Zitni Trg br.1
Ugovor

OV734

Jezerska voda 9

Veliko Gradiste, 07.09.2020. g.

Srebmo jezero - Zatonjska plaza

SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS EN ISO 19458:2009
Oprema za ruéno uzimanje uzorka

2,25dm3

Krsti¢ Milija, sanitarni tehniar-uzorkival ZZJZ PoZarevac
Fizi¢ko - hemijsko i mikrobiolosko ispitivanje
Prihvatljivo

6,0°C (metoda PV -M-P-V-1)

07.09.2020. god. u 13:30h

14.09.2020. g.

POMOCNIK DIREKTORA CENTRA
ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

f0ide

R.br. | Parametar Jed. mere MDK {zmereno Oznaka metode
1. Temperatura vazduha °C - 27.0 PV -M-P-V-1i

2. Temperatura vode °C - 25,0 P! -M-P-IV-1]
3. Barometarski pritisak * mbar - - -

P Voda za pi¢e - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija ;

ispitivanja oznadena sa "*"

ANALITICARI
Krsti¢ Milija

" (5 * Podatak dobijen od korisnika ispitivanja

Izjava

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak;

Izmereno oznaCeno sa " - " znadi da analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za

NACELNIK ODELJENJA ZA HIGIJENU

[ ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Izvestaj se ne sme umnoZzavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZarevac

Z2]Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izve§taju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti

ZZJZ Pozarevac se odrite odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za ¢ije iskazivanje su korigéeni podaci dobijeni od korisnika
ZZ]Z Pozarevac se odrie odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specificirane uslove dobijenog uzorka moglo da utice, a korisnik insistira na analizi
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Narudilac ispitivanja:
Vlasnik uzorka:

Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Mesto i datum uzorkovanja:

Tatfka uzorkovanja:
Metod uzorkovanja:

Koli¢ina uzorka:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:
Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izvestaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku - naru&iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda Pozarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANIJU br. OV735

Opétina Veliko Gradiste, Veliko Gradiste, ul. Zitni Trg br.1
Opéstina Veliko Gradiste, Veliko Gradiste, ul.Zitni Trg br.1
Ugovor

OV735

Jezerska voda ¢

Veliko Gradiste, 07.09.2020. g.

Srebrno jezero - Gradistanska plaza

SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS EN ISO 19458:2009
Oprema za ruéno uzimanje uzorka

2,25dm3

Krsti¢ Milija, sanitarni tehni¢ar-uzorkiva& ZZJZ Pozarevac
Fizitko - hemijsko i mikrobiolosko ispitivanje
Prihvatljivo

6,0°C (metoda P’ -M-P-V-1)

07.09.2020. god. u 13:30h

14.09.2020. g.

POMOCNIK DIREKTORA CENTRA

ZA HIGIJENU I m71 EKCLOGIU
REZULTATI TERENSKIH MERENJA @ "

R.br. | Parametar Jed. mere MDK Izmereno Oznaka metode
1. Temperatura vazduha °C - 27,0 PV -M-P-V-1
2. Temperatura vode °C - 25,0 P -M-P-IV-1
3. Barometarski pritisak * mbar - - -

P Voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstven
znaci da analiza nije radena ;

MDX - maksimalno dozvoljena koncentracija; Izmereno oznageno sa " - "
ispitivanja oznadena sa "*"

ANALITICARI
Krsti¢ Milija

" 44" Podatak dobijen od korisnika ispitivanja

Izjava

u za8titu, Privredni pregled, Beograd, 1990
" %" Laboratorija nije akreditovana za

NACELNIK ODELJENJA ZA HIGIUENU
I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak; Tzvestaj se ne sme umnoZavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Pozarevac
ZZJZ PoZarevac je odgovoma za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika.
Qdricanje od odgovornosti
ZZ]Z Pozarevac se odrice odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za & ije iskazivanje su koriséeni podaci dobijeni od korisnika
ZZJZ Pozarevac se odrie odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specificirane uslove dobijenog uzorka moglo da utiGe, a korisnik insistira na analizi
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. OV736

Narucilac ispitivanja: Opstina Veliko Gradiste, Veliko Gradiste, ul. Zitni Trg br.1
Vlasnik uzorka: Opstina Veliko Gradiste, Veliko Gradiste, ul.Zitni Trg br.1
Osnov uzorkovanja: Ugovor
Identifikacioni broj uzorka: OV736
Vrsta uzorka: Jezerska voda %)
Mesto i datum uzorkovanja: Veliko Gradiste, 07.09.2020. g.
Talka uzorkovanja: Srebrno jezero - PoZarevaéka plaza
Metod uzorkovanja: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS EN ISO 19458:2009
Oprema za ruéno uzimanje uzorka
Koli¢ina uzorka: 2,25dm3
Uzorkovao; Krsti¢ Milija, sanitarni tehni¢ar-uzorkivag ZZJ7 Pozarevac
Vrsta ispitivanja: Fizitko - hemijsko i mikrobioloko ispitivanje
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Temperatura transporta: 6.0°C (metoda PV -M-P-V-1 )
Datum i vreme prijema uzorka: 07.09.2020. god. u 13:30h
Datum izrade izveStaja: 14.09.2020. g.
Dostaviti: POMOCNIK DIREKTORA CENTRA
1. Vlasniku - narudiocu ZA HIGIJENU LI UMANU EKOLOGIJU
2. Nadleznoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Pozarevac l ((
REZULTATI TERENSKIH MERENJA /

R.br. Parametar Jed. mere MDK Izmereno Oznaka metode
L_1. Temperatura vazduha °C - 28,0 P? -M-P-V-1

2. Temperatura vode °C - 25,0 PY -M-P-1V-1

3. Barometarski pritisak * mbar - - -
PP Voda za piée - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija; Izmereno oznageno sa " - " znati da analiza nijeradena; " *" Laboratorija nije akreditovana za
ispitivanja oznaCena sa "*"

ANALITICARI N NACELNIK ODELJENJA ZA HIGIENU
Krsti¢ Milija Vi : 1 ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

A

" ¢ " Podatak dobijen od korisnika ispitivanja

Izjava

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak; Izveitaj se ne sme umnoZavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Pozarevac

ZZ)Z Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvestaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika.

Qdricanje od odgovomosti

ZZ]Z Pozarevac se odrige odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za &ije iskazivanje su korigéeni podaci dobijeni od korisnika

ZZJZ Pozarevac se odriée odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specificirane uslove dobijenog uzorka moglo da utice, a korisnik insistira na analizi

Ob 396v



