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MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: V2532
Viamnik szoiks: Op§juna Vehk‘c: Gradiste - Opétinska uprava (Odeljenje za inspekcijske poslove),
Veliko Gradiste

s Opétina Veliko Gradiste - Opstinska uprava (Odeljenje za inspekcijske poslove),
Ntz ispiianye: Veliko Gradite FACAR VLA CIWTUHCKE VITPARE
Vrsta uzorka: Voda za pice " LR Q%‘@(ﬁ EOARIUITE
Vodni objekat: Kaptirani izvor p et oo T M (Beegioon]

b IOTPPREON G P .--w—ml‘.“nm-w.-'.. -..\4»_. Z
Tacka uzorkovanja: Javna éesma u Vranjevcu ' o e -
Mesto, datum i vreme % I 04 Ighb - é 7
= Majilovac, 27.04.2021 08:05h : :

uzorkovanja:

Na osnovu izvedtaja o ispitivanju broj 1286/1(Identifikacioni broj uzorka: V2532) koji je priloZen uz ovo
migljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da ispitivani uzorak

NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN
Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane (”Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti

vode za piée ("SL.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS”, br.28/2019). Za parametar/re:Ukupne koliformne
bakterije, Koliformne bakterije fekalnog porekla

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
05.05.2021 ' dr Teodora Puri¢, spec.higijene, nacelnik odeljenja
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Vlasnik uzorka:

Narucilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:
Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Nacin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:

Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:
Temperatura transporta:
Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izve$taja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naru¢iocu

2. Nadleznoj inspekciji

3. Arhivi Zavoda PoZarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 1286/1

Opéstina Veliko Gradiste - Opstinska uprava (Odeljenje za inspekcijske poslove),
Veliko Gradiste
Opétina Veliko Gradiste - Opstinska uprava (Odeljenje za inspekcijske poslove),
Veliko Gradiste

Zahtev

V2532

Voda za pice %

Kaptirani izvor

Javna ¢esma u Vranjevcu
Majilovac, 27.04.2021 08:05h

Boca 1 x 11, Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o nadinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za
pice, ,,Sluzbeni list SFRJ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milija Krstié, teh.uzorkivac

Mikrobiologki pregled vode, Osnovni fiz¢ko-hemijski pregled vode, Misljenje
Prihvatljivo

7.5°C (P -M-P-V-11)

27.04.2021 13:30h

05.05.2021

Ispitivanje odobrio:
 ogeiy Sl

dr Teodora Durié, spec.higijene, nacelnik odeljenja

lzjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveitaj se ne sme umnoZavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZarevac,
Z7J7 Pokarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u [zveStaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

7Z)Z Pozarevac se odrie od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za &ije iskazivanje su kori$éeni podaci dobijeni od korisnika.

FTVE Dadnraring o adrika ad ndonsinenacsl mo e leaie oo




Tzvedtaj o ispitivanju Broj: 1286/1 od: 05.05.2021 Strana 2 od 4
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Broj: 1286/1
Odeljenje za higijenu i zadtitu Zivotne sredine

REZULTAT TERENSKIH MERENIJA Datum: 05.05.2021
Identifikacioni broj uzorka: V2532 Vrsta uzorka: Voda za piée ¥

Datum izvrienja: 27.04.2021
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i 7S, glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode e Dobijena vrednost
vrednost

1 Temperatura vazduha %G P -M-P-V-1" - 8.0

2 | Temperatura vode o0 P -M-P-[V-11 - 13.0

NPrirutnik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zatitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost oznagena sa " - " znadi da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*", (15)podatak dobijen od
korisnika

Analitiar: Rezultate verifikovao:
Milija Krsti¢, teh.uzorkivac dr Sa3a DraZilovié

N/
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CENTAR ZA HIGJENU I HUMANU EKOLOGIU
Laboratorija za sanitarnu hemiju 1 ekotoksikologiju

REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 1286/1

Datum: 05.05.2021

Identifikacioni broj uzorka: V2532

Vrsta uzorka: Voda za pice (¥

Primljeno: 27.04.2021

Zavrseno: 28.04.2021

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizéko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ’Sl. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R:IEQ:::;:& Dobijena vrednost
1 Miris - P -M-P-1V-2 (%)% Bez Bez

2 Ukus - P -M-P-1V-3 ()% Bez -

3 Mutnoéa NTU V.M. 33 <5 0.92
4 | Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B ¥ <5 <5

5 | pH vrednost - P -M-P-IV-6-A ¥ 6.8 - 8.5 7.45
6 Nitrati (kao NOs) mg/l P -M-P-V-31-C* <500 8.4

7 Nitriti (kao NOz) mg/l P -M-P-V-32-A% <0.03 < 0.005
8 Amonijak (kao NHs) mg/l . P-M-P-V-2-BY <1 <0.050
oo
10 | Utrodak KMnOs mg/l P -M-P-IV-9-A ¥ <12 3.14
11 | Elektroprovodljivost uS/cm P -M-P-IV-11% <2500 732

DPriruénik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
5V M. Validovana metoda

Dabijena vrednost ozna¢ena sa " - " znati da analiza nije radena, " * " Laboratoryja nije akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*"; (9)podatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvrdio:
Marina Paunovié, spec.sanit.hem.
Mirjana Stojanovié, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., naéelnik laboratorije

3 Tsbnebet




Izveitaj o ispitivanju Broj: 1286/1 od: 05.05.2021
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CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju

REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj: 1286/1

Datum: 05.05.2021

| Identifikacioni broj uzorka: V2532 |

Vrsta uzorka: Voda za piée '

Primljeno: 27.04.2021

Zavrieno: 05.05.2021

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (*SL.list SRJ™, br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode Refetentia Dobijena vrednost
vrednost
y || e Siit] AEadtngd cfu/ml P-deo2al,M-11? <100 20
mezofilnih bakterija

2 Ukupne koliformne bakterije cfu/100 ml P-deo2al, M-2.12 <10 16

3 E;ti‘f;m"e bakterije fekalnog | 6100 m1 | P-deo2a.1,M-222 | nesme dasadrzi 16

4 | Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2 ¥ ne sme da sadrZi Nije izolovano

5 Proteus vrste u 100ml P-deo2al, M-4.12 ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al, M-6.1% ne sme da sadrzi Nije izolovano

7 Sulfitoredukujude klostridije cfu/100 ml P-deo2al, M-512 <1 <1

DPrirunik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,

Privredni pregled, Beograd, 1990
IV.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznacena sa " - " zna¢i da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*", Blpodatak dobijen od

korisnika

Ispitivanje izvriio:
Dr. med. Katarina Bojovi¢, spec. medicinske
mikrobiologije

Rezultate verifikovao:

Dr. med. Katarina Bojovi¢, spec. medicinske mikrobiologije
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KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANJU Broj: 1286/1
Identifikacioni broj uzorka: V2532

Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 27.04.2021 13:30h

| KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA |

‘ Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u
| Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019);

SR

|
|
1
| [ 5 " Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik ‘

. o - . ' laboratorije |
Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., nacelnik | 28.04.2021 l

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak NIJE USAGLASEN sa zahtevima
propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS”,
br.28/2019); Za parametar/re:Ukupne koliformne bakterije, Koliformne bakterije fekalnog porekla

" Dr med. Katarina Bojovi¢, spec. medicinske
\ ‘ : mikrobiologije
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