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MISLJENJE O ZDRAVSTVENO] BEZBEDNOSTI
Broj: V2533
. Opé?ma Vcl;k‘ov Gradiste - Opétinska uprava (Odeljenje za inspekcijske poslove),
Veliko Gradiste
Nasililin lisifivanis: OpsFma Vehk.(z Gradiste - Opstinska uprava (Odeljenje za inspekcijske poslove),
Veliko GradiSte
Vrsta uzorka: Voda za pice
Vodni objekat: Kaptirani izvor
Tacka uzorkovanja: Javna ¢esma “Kuzmina”
Mesto, datudyiVesme Topolovnik, 27.04.2021 08:15h

uzorkovanja:

Na osnovu izvestaja o ispitivanju broj 1286/2(1dentifikacioni broj uzorka: V2533) koji je prilozen uz ovo
migljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS” br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode za pi¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 1 44/99 i 7S, glasnik RS”, br.28/2019).

Pozarevac, SPECIJALISTA HIGIJENE
05.05.2021 dr Teodora Purié, spec.higijene, nadelnik odeljenja
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Vlasnik uzorka:

Naru¢ilac ispitivanja:
Osnov uzorkovanja:
Identifikacioni broj uzorka:
Vrsta uzorka:

Vodni objekat:

Tacka uzorkovanja:

Mesto, datum i vreme
uzorkovanja:

Natin pakovanja i koli¢ina:
Nacin uzorkovanja:
Uzorkovao:

Vrsta ispitivanja:

Stanje uzorka na prijemu:

Temperatura transporta:

Datum i vreme prijema uzorka:

Datum izrade izveStaja:

Dostaviti:

1. Vlasniku — naruciocu

2. Nadleznoj inspekeiji

3. Arhivi Zavoda PoZarevac

IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 1286/2

Opstina Veliko Gradiste - Opstinska uprava (Odeljenje za inspekcijske poslove),
Veliko Gradiste
Opstina Veliko Gradiste - Opstinska uprava (Odeljenje za inspekcijske poslove),
Veliko Gradiste

Zahtev

V2533

Voda za pice "

Kaptirani izvor

Javna ¢esma "Kuzmina”
Topolovnik, 27.04.2021 08:15h

Boca 1 x 1], Sterilna ambalaza 1 x 500 ml

Pravilnik o nadinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za
pice, ,,Sluzbeni list SFRJ* br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009

Milija Krsti¢, teh.uzorkivag

Mikrobioloski pregled vode, Osnovni fiz¢ko-hemijski pregled vode, Misljenje
Prihvatljivo

7.5°C(P-M-P-V-1"Y)

27.04.2021 13:31h

05.05.2021

Ispitivanje odobrio:
/ gty Sy

dr Teodora Duri¢, spec.higijene, nacelnik odeljenja

M.P.

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveitaj se ne sme umnoZavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ PoZarevac.

ZZJZ Pozarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izvedtaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Qdricanje od odgovornosti:

ZZJZ Potarevac se odrie od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za &ije iskazivanje su koriséeni podaci dobijen: od korisnika.

T717 Pakarsvac eo ndnife ad adoavamncti 7a remltate ienitivania na kaie adsminanie n ndnosn na snecifiéne nslove dohiienoe uzorka moglo da utide. a korisnik insistira na analizi.
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JENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Odeljenje za higijenu i zastitu Zivotne sredine

l REZULTAT TERENSKIH MERENJA

Broj: 1286/2 .

Datum: 05.05.2021

[ Identifikacioni broj uzorka: V2533

| Vrsta uzorka: Voda za pie ¥

Datum izvrienja: 27.04.2021

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti

vode za pice ("Sllist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i 7SI, glasnik RS, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode gt s Dobijena vrednost
vrednost
Temperatura vazduha °C P -M-P-V-11 - 8.0
2 | Temperatura vode C P -M-P-IV-1" = 12.0

DPrirucnik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod
Privredni pregled, Beograd, 1990

za zdravstvenu zadtitu,

Dobijena vrednost oznacena sa
korisnika

" _" znadi da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznaCena sa

Lo (15)podatak dobijen od

Analitidar:

Milija Krsti¢, teh.uzorkivacg

Rezultate verifikovao:
dr SaSa Drazilovi¢

/)

R e
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NTAR ZA HIGDENU I HUMANU EKOLOGIU Broj: 1286/2
/1 aboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju

REZULTAT FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA Datum: 05.05.2021

[ Identifikacioni broj uzorka: V2533 Vrsta uzorka: Voda za pice 'V
Primljeno: 27.04.2021 Zavrieno: 28.04.2021
Vrsta ispitivanja: Osnovni fizéko-hemijski pregled vode
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SLlist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS”, br.28/2019)
Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode R:::(r;:::)t::a Dobijena vrednost
1 Miris - P -M-P-IV-2 (%9 Bez Bez
2 | Ukus - P -M-P-IV-3 (*)¥ Bez -
3 Mutnoca NTU V.M. 339 <5 0.12
4 Boja Co-Pt P -M-P-IV-5-B¥ g <5
5 | pH vrednost - P -M-P-IV-6-A % 6.8 - 8.5 7.67
6 Nitrati (kao NOs) mg/1 P -M-P-V-31-C* <50.0 29.3
7 Nitriti (kao NO2) mg/l P -M-P-V-32-A% <0.03 <0.005
8 Amonijak (kao NHs) mg/l " P-M-P-V-2-BY <1 <0.050
oo | ST | <
10 | Utrosak KMnOs mg/] P -M-P-IV-9-A¥ <12 1.21
11 | Elektroprovodljivost uS/em P -M-P-1V-119 <2500 645
HPrirucnik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990
9V M. Validovana metoda

Dobijena vrednost oznaéena sa " - " znaci da analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja oznacena sa "*"; (15)podatak dobijen od
korisnika .

Ispitivanje izvrsio: Rezultate verifikovao:
Marina Paunovié, spec.sanit.hem. Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., nacelnik laboratorije

Mirjana Stojanovié, dipl.hem. '2‘/ y &
.'/mﬂmnﬁum
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CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Broj: 1286/2
Laboratorija za sanitarnu mikrobviologiju

REZULTAT MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA Datum: 05.05.2021
Identifikacioni broj uzorka: V2533 Vrsta uzorka: Voda za piée %)

Primljeno: 27.04.2021 Zavrieno: 05.05.2021

Vrsta ispitivanja: Mikrobioloski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sllist SRJ”, br.42/98 i 44/99 i "SI. glasnik RS”, br.28/2019)

Rb Parametar Jed. mere Oznaka metode EEikegin Dobijena vrednost
vrednost

;| Ukupan broj aerobnih cfivml P-deo2al,M-1.12 <100 5
mezofilnih bakterija

2 Ukupne koliformne bakterije cfiu/100 ml P-deo2al,M-2.17 <10 3

, | Koliformne bakterije fekalnog | .5,/100m1 | P-deo2.a.1,M-22% | nesme dasadrZi #7]
porekla

-+ Streptokoke fekalnog porekla u 100ml VM. MB.2Y ne sme da sadrZi Nije izolovano

S Proteus vrste u 100ml P-deo2al,M-41? ne sme da sadrzi Nije izolovano

6 | Pseudomonas aeruginosa u 100ml P-deo2al,M-61% ne sme da sadri Nije izolovano

7 | Sulfitoredukujuée klostridije cf/100ml | - P-deo2.a1,M-5.17 =1 <1

DPrirucnik voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu,
Privredni pregled, Beograd, 1990
IV M, Validovana metoda

Dobijena vrednost oznatena sa " - " znati da analiza nije radena; " * " Laboratorija nijc akreditovana za ispitivanja oznatena sa "*"; (19)podatak dobijen od
korisnika

Ispitivanje izvriio: Rezultate verifikovao:
Dr. med. Katarina Bojovi¢, spec. medicinske Dr. med. Katarina Bojovi¢, spec. medicinske mikrobiologije

mikrobiologije My ’ & {jﬁz}/
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KOMENTAR IZVESTAJA O ISPITIVANJU Broj: 1286/2
Identifikacioni broj uzorka: V2533
Vrsta uzorka: Voda za pice

Datum i vreme prijema uzorka: 27.04.2021 13:31h

( KOMENTAR REZULTATA FIZICKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u ‘
| Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SLlist SRJ”, br.42/98 1 44/99 1 ”SI. glasnik RS”, br.28/2019); 1

! | Dr sci Zoran Pavlovi¢, spec.sanit.hem., natelnik
laboratorije |

| Dr sci Zoran Pavlovié, spec.sanit.hem., naelnik I 28.04.2021

| laboratorije | i_ | 3 ﬂ’@,@ V\,\o-@),(/{:ﬁ/
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' KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLASEN sa zahtevima propisanim u |
' Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ("Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS”, br.28/2019); ‘
|
; |

7 7 “7‘ ‘  Dr. med. Katarina Bojovié, spec. medicinske |
| . | mikrobiologije |
| Dr. med. Katarina Bojovié, spec. medicinske ‘ i
| mikrobiologije | 03.05.2021 | W@& el |
| | (7 Vo
L | . B Beeamate
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